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S. Lubej, A. Ivani  Prethodno priop enje
Utjecaj njege na svojstva mortova s dodatkom polimera 
U radu se opisuje upotreba mikroarmiranog morta s vlaknima od propilena pri sanaciji plašta dimnjaka 
termoelektrane Šoštanj u Sloveniji. Prikazana je analiza kvalitete ugra enog mikroarmiranog morta 
uzimaju i u obzir razli ite uvjete pripreme, ugradnje i njege. Uspore eni su rezultati ispitivanja 
fizikalno-mehani kih svojstava uzoraka uzetih s gra evine s uzorcima izra enim u laboratoriju. Autori 
zaklju uju da je za mortove s dodatkom polimera nužna kratkotrajna mokra njega.
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S. Lubej, A. Ivani  Preliminary note
Influence of cure on the properties of polymer-modified mortars 
The use of propylene-fibre reinforced mortar in the remedy of the chimney stack sheathing at the 
Šoštanj thermal power plant in Slovenia is presented. The fibre reinforced mortar quality analysis is 
presented for various preparation, placing and cure conditions. Physicomechanical properties of 
samples taken from the structure are compared with properties of samples prepared in laboratory.  The 
authors conclude that the short-term wet curing is required for polymer-modified mortars.
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S. Lubej, A. Ivani  Note préliminarie
L'influence de la cure sur les propriétés des mortiers modifiés au polymère 
L'emploi des mortiers renforcés de fibres de propylène dans la réfection de l'enveloppe de cheminée à la 
centrale thermique de Šoštanj en Slovénie est présenté.  L'analyse de qualité des mortiers renforcés de fibres 
de propylène est présentée pour conditions variées de préparation, mise en oeuvre et cure.  Les propriétés 
physicomécaniques des échantillons prélevés sur le site sont comparées avec les propriétés des échantillons 
préparés en laboratoire. Les auteurs concluent que la cure humide à court terme est nécessaire pour les 
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S. Lubej, A. Ivani  Vorherige Mitteilung
Einfluss der Pflege auf die Eigenschaften des Mörtels mit Polymerzugabe 
Im Artikel beschreibt man die Anwendung des Mötrels mikrobewehrt mit Propylenfasern bei der 
Sanierung der Schlotumhüllungdes Thermokraftwerks Šoštanj in Slovenien. Dargestellt ist die 
Qualitätsanalyse des eingebauten mikrobewehrten Mörtels in Betrachtnahme der verschiedenen 
Bedingungen von Vorbereitung, Einbau und Pflege. Die physikalisch - mechanischen Eigenschaften der 
Prüfkörper entnommen vom Bauwerk sind mit denen hergestellt im Laboratorium verglichen. Die 
Verfasser schliessen dass für Mörtel mit Polymerzugabe eine kurzzeitige nasse Pflege notwendig ist.
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1 Uvod 
Ispitali smo mehani ke karakteristike gotove mješavine 
cementnog morta s dodatkom polimera (PM) za sanaci-
ju ošte enih betonskih površina, koja je sastavljena od 
cementa, kremenog pijeska granulacije do 2 mm i spe-
cijalnih kemijskih dodataka, a to su: lateks, mikrosilika, 
dodatak za ekspanziju, antipjenilac, modificirana metil-
celuloza, mineralni stabilizator, superplastifikator, hid-
ratizirano vapno, polipropilenska vlakna i mikrovlakna. 
Mort je namijenjen sanacijama na gra evinama koje su 
izložene ve im mehani kim i fizikalnim optere enjima 
ili kemijskoj koroziji. Mort je upotrijebljen pri sanaciji 
ošte enih betonskih površina dimnjaka Termoelektrane 
Šoštanj u Sloveniji.  
2 Op i podaci o mortu 
Promatrani mort ima prikrivena cementna svojstva koja 
se razvijaju uz reakciju s vapnom koje se osloba a uz 
hidrataciju cementa. Zbog toga o vrsnuli mort ima malu 
vodoupojnost i mnogo je otporniji na koroziju poradi 
reakcije razli itih soli s vapnom.  
Proizvo a i morta propisali su sljede e uvjete upotrebe:  
površine betona na koje se mort ugra uje moraju biti 
iste i kompaktne, preporu eno je pranje visokotla -
nim vodnim mlazom pod tlakom od 40 MPa 
pripremljena površina mora biti dubinski kapilarno 
zasi ena vodom, ali na njoj ne smije biti vodnog fil-
ma koji sprje ava dobro vezanje morta na podlogu 
na 100 kg predgotovljene mješavine dodaje se 15 do 
16 litara vode 
pri dodavanju vode potrebno je miješanje sve dok 
mješavina ne postane homogena, potom mora prib-
ližno 10 minuta sazrijevati, a nakon toga se ponovno 
miješa 
pripremljeni mort možemo ugra ivati ru no ili pos-
tupkom brizganja 
ugra eni je mort potrebno zagladiti i 3 do 4 dana šti-
titi od utjecaja sunca, vjetra i temperature. 
Proizvo a i navode sljede a svojstva morta: 
vrsto u na savijanje nakon 7 dana do 7 MPa 
vrsto u na savijanje nakon 28 dana do 10 MPa 
tla nu vrsto u nakon 7 dana do 38 MPa i 
tla nu vrsto u nakon 28 dana do 50 MPa. 
3 Opis ošte enja i tehnološkog postupka ugradnje 
na gra evini 
Dimnjak Termoelektrane Šoštanj visok je 237 metara. 
Osnovna je konstrukcija dimnjaka armiranobetonski 
plašt promjenljiva presjeka, koji je na unutarnjoj strani 
po cijeloj visini obložen opekom debljine 10 cm otpornom 
na kiseline, toplinska izolacija od mineralne vune deblji-
ne 6 cm smještena izme u armiranobetonskog plašta i 
opeke. Gornji vanjski polumjer dimnjaka je 9,92 m, a 
donji vanjski 14,32 m.  
Prosje na koli ina dimnih plinova iznosi 1.459.000 m3/h, a 
temperatura se mijenja i iznosi izme u 140 0C i 150 0C.
Dimnjak je u upotrebi ve  28 godina, a ošte en je bio 
zbog:
utjecaja okoline 
dinami kih utjecaja i  
kemijske agresije.  
Sanacija dimnjaka uklju ivala je samo popravak nasta-
lih ošte enja armiranobetonskog plašta, dakle samo ob-
novu propalih betonskih površina. 
Tehnološki je proces sanacije obuhva ao:
definiranje propalih mjesta betona, prije svega koro-
zijskih žarišta i pukotina u betonu 
odstranjivanje propalog betona 
izvo enje sanacije propalog betona i armature 
sanaciju pukotina postupkom injektiranja i 
izradu zaštitnog premaza cijele betonske površine dim-
njaka. 
Tehnološki je proces odstranjivanja propalog betona 
obuhva ao: 
pranje betonskih površina vodenim mlazom pod tla-
kom od 40 MPa i 
ru no odbijanje betona pneumatskim eki ima.  
Izgled površine betona dimnjaka nakon odstranjivanja 
propalog betona vidi se na slici 1. 
Slika 1. Izgled površine betona dimnjaka nakon odbijanja betona 
i pranja vodenim mlazom pod tlakom od 40 MPa 
Nakon sanacije armature izvo ena je sanacija betonskih 
površina prema sljede im postupcima:  
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a) Tankoslojno ravnanje površina (do 3 mm) na mjes-
tima gdje je došlo do odstranjivanja površinskog slo-
ja cementnog kamena i pove anja hrapavosti površine. 
b) Sanacija ošte enja na podru ju površinskih korozij-
skih žarišta gdje je beton bio odstranjen do dubine 
30 mm. 
c) Sanacija ošte enog betona u dubinu više od 30 mm. 
Za postupak sanacije tankoslojnog ravnanja betonskih 
površina bio je upotrijebljen cementni mort s dodatkom 
polimera s maksimalnim zrnom agregata do 0,3 mm, a 
za postupak sanacije ravnanja, kojih je dubina bila ve a
od 3 mm, mort s dodatkom polimera s maksimalnim zr-
nom 2 mm. 
Na slikama 2. i 3. prikazan je postupak: 
izvo enja sanacije armature sa zaštitnim premazom i 
izradom sloja za pove anje adhezije sa sanacijskim 
mortom 
izvo enje grube sanacije s mortovima s dodatkom 
polimera. 
Slika 2. Izvo enje antikorozijske zaštite armature i nanošenje 
kremenog pijeska za poboljšanje adhezije sanacijskim 
mortom 
Slika 3. Tehnološki postupak nanošenja morta s dodatkom polimera 
s ru nim utiskivanjem 
Slika 4. Izvedena sanacija betonske površine s mortom s dodatkom 
polimera 
Na slici 4. prikazan je izgled površine betona nakon sa-
nacije s mortovima s dodatkom polimera. 
Slika 5. Miješanje morta s dodatkom polimera s maksimalnim 
zrnom do 2 mm 
Slika 6. Prikaz tehnoloških resursa pri sanaciji betona plašta 
dimnjaka 
Sanacija betonskih površina trajala je 230 radnih dana, 
radovi su smo po eli u listopadu 2003., a završeni su u 
listopadu 2004. Zbog visine dimnjaka i specifi nosti ra-
dova pri sanaciji je upotrijebljena pretežno alpinisti ka 
tehnika kretanja radnika s užadi, sanacijski mort s maksi-
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malnim zrnom do 2 mm pripremljen je s horizontalnim 
miješalicama za beton koje su bile smještene na horizon-
talnim eli nim balkonima dimnjaka (slika 5.), dok je 
sanacijski mort s maksimalnim zrnom 0,3 mm bio prip-
remljen miješanjem s posebnom strojnom rotacijskom 
miješalicom s 300 okretaja u minuti. Za transport mate-
rijala, ljudi i za samo izvo enje radova bile su upotrijeb-
ljene konzolne skele kao što prikazuje slika 6. 
4 Uzimanje uzoraka na dimnjaku i kontrola 
mehani kih svojstava 
4.1 Uzimanje uzoraka svježeg morta na gradilištu i 
kontrola fizikalno-mehani kih svojstava 
Na gradilištu su u pet sljede ih radnih dana uzeti uzorci 
morta. Uzorci svježe mješavine morta s maksimalnom 
zrnom agregata do 2 mm bili su na gradilištu priprem-
ljeni miješanjem s horizontalnim miješalicama za beton. 
Ugradnja u standardne kalupe bila je ru na – bez upot-
rebe vibracijskog stola. 
Ispitivanja prema normama SIST EN 12190 [8] i SIST 
EN 1015-11 [9] na temelju kojih je odre ena: 
obujamska masa ( )
vrsto a na savijanje (fm) i 
tla na vrsto a (fc),
provedena su na pet serija uzoraka ozna enih s brojevi-
ma od 1 do 5 (3 uzorka na seriju) normiranih prizmica 
40 x 40 x 160 mm. Uzorci su bili u kalupima dovezeni u 
laboratorij i svaka je serija obuhva ala:
24 sata njege u kalupu koji je bio prekriven vlažnom 
krpom i polietilenskom folijom 
svaki se uzorak serije, nakon va enja iz kalupa, 27 
dana njegovao u vodi (oznaka A) 
sljede i je uzorak serije, nakon va enja iz kalupa, 27 
dana bio izložen laboratorijskoj klimi pri temperaturi 
zraka 20 ± 2˚C i relativnoj vlažnosti zraka 55  5 % 
(oznaka B) 
zadnji je uzorak serije 48 sati bio zamotan vlažnom 
krpom i polietilenskom folijom i nakon toga tijekom 
25 dana izložen laboratorijskoj klimi, zna i tempera-
turi zraka 20 ± 2˚C i relativnoj vlažnosti 55  5 % 
(oznaka C). 
Ispitivanje nabrojanih fizikalno-mehani kih svojstavaa 
obavljena su 28 dana nakon izrade uzoraka. Za mjerenje 
mehani kih karakteristika upotrijebljen je univezalni 
stroj Zwick/Roell Z010 Materials Testing Machine. 
Rezultati ispitivanja prikazani su u tablici 1. 

































































1/A 28 2093,47 7,68 36,4 
2/A 28 2140,56 8,17 41,0 
3/A 28 2155,23 9,61 50,7 
4/A 28 2138,98 8,11 42,2 







1/B 28 1989,06 11,41 43,2 
2/B 28 2015,04 10,38 42,2 
3/B 28 2088,00 12,32 54,0 
4/B 28 2084,45 11,51 39,2 









1/C 28 2010,70 10,30 40,5 
2/C 28 2035,08 9,03 47,2 
3/C 28 2085,23 13,46 54,6 
4/C 28 2079,84 12,54 45,4 









Slika 7. Grafikon s prikazanim vrijednostima vrsto e na savijanje 
ovisno o njezi uzoraka starih 28 dana 
Iz izmjerenih rezultata vrijednosti vrsto a na savijanje 
uzoraka, koji su bili uzeti s gradilišta, najpovoljnija je 
njega C – to zna i njega morta nakon va enja iz kalupa 
u trajanju od 48 sati i nakon toga tretiranje u laboratorij-
skoj klimi. 
Njega uzoraka na takav na in dala je prosje no 10 % bolje 
rezultate i kod tla nih vrsto a od njege uzoraka koji su 
bili stalno u vodi (njega A), odnosno stalno na laborat-
orijskoj klimi (njega B). 
4.2 Kontrola mehani kih svojstava o vrsnule
mješavine cementnog morta s dodatkom 
polimera na mjestu ugradnje
Na mjestima uzimanja uzoraka izvršeno je i mjerenje 
vla ne vrsto e (ft) normiranim Pull off testom po nor-
mama ISO/DIS 8046 [11] i EN ISO 4024 [12]. Rezultati 
mjerenja prikazani su u tablici 2. 
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1 1,10 u betonskoj podlozi 
2 3,56 u mortu 
3 1,40 u mortu (starost 7 dana) 
4 1,51 u mortu (starost 7 dana) 
5 1,01 u mortu (starost 7 dana) 
6 1,43 u mortu (starost 7 dana) 
7 1,77 u mortu (starost 7 dana) 
8 2,27 u mortu (slika 7.) 
9 1,38 u betonskoj podlozi 
10 1,56 u mortu 
11 3,03 u mortu 
12 2,40 u betonskoj podlozi (slika 8.) 
13 2,05 u mortu 
14 1,89 u betonskoj podlozi 
15 1,10 u betonskoj podlozi 
16 2,76 u mortu 
17 1,84 u mortu 
18 2,32 u mortu 
19 1,74 djelomi no u mortu, djelomi no u 
betonskoj podlozi (slika 9.) 
20 1,84 u mortu 
21 2,54 u mortu 
22 5,54 u mortu 
Uz pridržavanje kriterija kvalitete odnosno minimalne 
dopuštene vla ne vrsto e reparaturnog morta (1,5 MPa) 
vidimo da je kriterij kvalitete ispunjen, osim: 
na mjestima gdje nije bila dostignuta odgovaraju a
starost reparaturnog morta (mjesta 3., 4., 5., 6. i 7.) i 
na mjestima gdje je došlo do odlamanja u betonu zbog 
slabe kvalitete postoje eg betona (mjesta 1., 9. i 15.). 
Karakteristi ne prijelomne površine prikazane su na sli-
kama 8., 9., i 10. 
Na mjestima ispitivanja 1., 9. i 15., gdje su izmjerene 
male vrijednosti vla ne vrsto e metodom Pull off i pri-
jelom u betonskoj podlozi, naknadno je obavljeno uzi-
manje uzoraka betona plašta dimnjaka. Ispitivanjem tla ne
vrsto e betona utvr ene su vrlo male vrijednosti - od 
20,8 do 22,6 MPa. Prema našem je mišljenju, razlog takvih 
rezultata slaba kvaliteta postoje eg betona. 
Slika 8. Pull off test – prijelom u mortu 
Slika 9. Pull off test – prijelom pretežno u betonskoj podlozi 
Slika 10. Pull off test – prijelom djelomi no u mortu, djelomi no
u betonskoj podlozi 
5 Kontrola kvalitete morta u laboratoriju 
5.1 Opis izrade uzoraka 
Uzorci svježe mješavine PM-a s maksimalnim zrnom 
agregata 2 mm pripremljeni su u laboratoriju pri normi-
ranim laboratorijskim uvjetima. Temperatura zraka bila 
je 20˚ ± 2˚C i relativna vlažnost 55 %  5 %. Miješanje 
predgotovljene mješavine morta s vodom provedeno je 
laboratorijskom miješalicom za miješanje cementnog 
tijesta, sukladno zahtjevima norme EN 196-1 [10]. Mi-
ješanje mase trajalo je 120 sekundi, a nakon toga slijedi-
lo je vrijeme sazrijevanja morta od 10 minuta i nakon 
toga ponovno miješanje mase 120 sekundi. Tako priprem-
ljeni mort ugra en je u kalupe normiranih izmjera 40 x 
40 x 160 mm. 
Uzorci su 30 sekundi vibrirani na vibracijskom stolu s 
amplitudom vibriranja 0,7 mm i frekvencijom 50 Hz. 
Uzorci su razdijeljeni u tri serije ovisno o njezi (njega 
A, B i C). Njega uzoraka bila je ista kao što je opisano u 
poglavlju 4.2.  
5.2 Mjerenja na uzorcima 
U vremenskim su intervalima od 7, 14 i 28 dana 
izmjereni: 
sadržaj vlage 
obujamska masa ( )
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vrsto a na savijanje (fm)
tla na vrsto a (fc) i 
deformiranje pri prijelomu u smjeru djelovanja sile 
na uzorak ( z). 
U tablici 3. prikazane su vrijednosti: 
obujamske mase ( )
vrsto e na savijanje (fm)
tla ne vrsto e (fc) i prera unane prosje ne vrijed-
nosti na starost 7, 14 i 28 dana ovisno o vrsti njege 
(A, B i C). 
Slika 11. Grafikon s prikazanim vrijednostima vrsto e na 
savijanje ovisno o njezi uzoraka starosti 7, 14 i 28 dana 
U tablici 3. i grafikonu na slici 11. 
prikazani su rezultati vrsto a na 
savijanje mjereni 7., 14. i 28. dana 
ovisno o njezi uzorka tretiranjem A, 
B i C. vrsto a na savijanje prvih 7 
dana naglo raste. Maskimalna vrijed-
nost postignuta je na uzorcima s nje-
gom C, najmanja na uzorcima s nje-
gom A. Razlike izme u vrsto a na 
savijanje mjerenih u ovome terminu 
vrlo su male. Nakon 14 dana stanje 
se promijeni tako da uzorci s njegom 
B imaju ve u vrijednost vrsto a na 
savijanje od uzorka s njegom C, a 
uzorci s njegom A imaju u prosjeku za 
13 % nižu vrijednost vrsto a na savi-
janje od uzoraka B odnosno C. Pos-
lije 28 dana prosje na vrsto a na 
savijanje na uzorcima s njegom A 
manja je 32 % od prosje ne vrsto e
na savijanje uzoraka B i C. 
Sadržaj vlage na uzorcima mjeren je 
gravimetrijskom metodom u interva-
lima 7, 14 i 28 dana. Utvr eno je da 
uzorci koji su tretirani njegom u vodi 
(oznaka A) imaju 4 % ve i postotak 
vlage u prvih 14 dana njege od uzo-
raka koji su bili njegovani u laboratorijskoj klimi (ozna-
ka B i C). Nakon 28 dana postotak vlage neovisno o vrsti 
njege u uzorcima bitno se ne razlikuje.  
Slika 12. Grafikon s prikazanim vrijednostima tla ne vrsto e
ovisno o njezi uzoraka  starosti 7, 14 i 28 dana 
U kompozitima na osnovi cementa s dodatkom polimera, 
proces hidratacije po inje odmah i u prvoj fazi dolazi do 
kristalizacije kalcijeva hidroksida. Kalcijev hidroksid u 
hidratiziranoj cementnoj pasti prisutan je najve im dije-
lom kao kristalizacijska faza. Ovi su kristali masivne 
heksagonalne plo ice koje su dva do tri puta ve e od 
estica C-S-H [2]. Prema nekim se ispitivanjima ovaj 
proces završi ve  u 24 sata. Nakon nekoliko dana u nas-
Tablica 3. Rezultati ispitivanja na uzorcima, koji su pripremljeni u laboratoriju 
Prosje ne vrijednosti 













A 7 2043,08 14,57  4,94 21,9 
A 7 2097,73 - 5,68 34,4 
A 7 1971,29 - 5,05 22,1 
2037 5,2 26,1 
B 7 1970,04 10,50 5,22 26,9 
B 7 2088,63 - 5,07 35,3 
B 7 1864,41 - 5,63 23,8 
1974 5,3 28,7 
C 7 1958,95 10,98 4,82 27,8 
C 7 2092,69 - 6,44 39,1 
C 7 1879,73 - 5,97 25,7 
1977 5,7 30,9 
A 14 2097,19 13,72 5,47 30,4 
A 14 2079,57 - 7,03 29,4 
A 14 2078,24 - 6,41 37,7 
2085 6,3 32,5 
B 14 2032,62 9,56 7,86 35,4 
B 14 2031,52 - 7,87 35,3 
B 14 1985,63 - 9,25 39,5 
2017 8,3 36,7 
C 14 2029,96 9,64 7,84 36,6 
C 14 1985,89 - 7,78 36,3 
C 14 2030,50 - 8,33 43,3 
2015 8,0 38,7 
A 28 2232,85 7,01 7,93 46,5 
A 28 2198,95 - 8,47 47,6 
A 28 2191,91 - 7,97 52,3 
2207 8,1 48,8 
B 28 2139,49 6,50 9,29 47,9 
B 28 2125,23 - 12,18 44,0 
B 28 2122,30 - 10,68 48,9 
2129 10,7 46,9 
C 28 2124,18 6,34 10,91 46,3 
C 28 2117,97 - 11,26 47,6 
C 28 2096,68 - 10,00 50,0 
2113 10,7 48,0 
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tavku procesa hidratacije može do i do još znatnije 
kristalizacije kalcijeva hidroksida, što može dovesti i do 
oslabljenja adhezije izme u polipropilenskih vlakana i 
cementne matrice [4].  
Na slici 12. prikazan je grafikon rezultata tla nih 
vrsto a iz tablice 3. Izmjerene vrijednosti tla nih 
vrsto a u razdoblju 7 i 14 dana za njegu B i C gotovo 
su jednake, dok je za njegu A najmanja. Nakon 28 dana 
neovisno o njezi, vrijednosti tla nih vrsto a pogotovo 
su jednake.  
U tablici 4. prikazane su izmjerene prosje ne vrijednosti 
deformacija z u trenutku sloma uzorka zbog sile koja je 
uzrok sloma pri savijanju, a na slici 13. te su vrijednosti 
prikazane na grafikonu. 
Tablica 4. Prosje ne vrijednosti deformacija z u trenutku 
sloma uzorka 
Uzorak Starost (dana) z [%] 
A 7 0,90 
B 7 0,95 
C 7 0,85 
A 14 0,81 
B 14 1,04 
C 14 0,89 
A 28 0,89 
B 28 1,17 
C 28 1,26 
Slika 13. Grafikon s prikazanim rezultatima vrijednosti mjerene 
deformacije u smjeru djelovanja sile u trenutku sloma 
Deformiranje z mjerili smo pri ispitivanju vrsto e uzorka 
ispitanog na savijanje prema normi EN 1015-11 [9]. De-
formiranje je mjereno u smjeru djelovanja ugibne sile. 
Za mjerenje je upotrijebljen univerzalni stroj Zwick/Roel 
Z010 Materials Testing Machine koji s programskim 
paketom Test Expert prera unava deformiranje u trenut-
ku sloma. Deformiranja z predstavljaju najve e vrijed-
nosti tog parametra koji karakterizira elasti na svojstva 
promatranog materijala. Ispitivanje uzorka morta prika-
zano je na slici 14. Nakon 7 dana vrijednosti deformira-
nja z  na svim uzorcima neovisno o njezi gotovo su jed-
nake. Nakon 14 dana vrijednosti deformiranja z najve e
su na uzorcima koji su bili njegovani po tipu B, a najmanje 
na uzorcima koji su njegovani po tipu A. Potrebno je is-
taknuti i injenicu da su te vrijednosti na uzorcima koji 
su njegovani po tipu A u ovom razdoblju bitno manje 
nego li na uzorcima koje smo ispitali nakon 7 dana. Na-
kon 28 dana najve e vrijednosti deformiranja z postig-
nute su na uzorcima s njegom C, a najmanje, prema o e-
kivanju, na uzorcima s njegom A, koje su od vrijednosti 
izmjerenih na uzorcima C manje ak 41,6 %. 
Deformacije z karakteriziraju veli inu modula elasti -
nosti (E) i modula posmika (G). Poznato je da su moduli 
elasti nosti mortova s dodatkom polimera manji od mo-
dula elasti nosti obi nih mortova [7]. Veli ina modula 
E i G ozbiljno utje e na deformacije prijelaznog podru -
ja kod kompozita u koji su umiješana vlakna. Sudjelovanje 
mikrovlakana od polipropilena s betonskom matricom u 
prijelaznom podru ju ovisi o na inu kako se kristali kal-
cijeva hidroksida vežu s vlaknima [1]. Ako je ova veza 
dobra, kod sloma obvezatno dolazi do izvla enja vlakna 
iz cementne matrice, što je potrebno utvrditi kontrolom 
mikrostrukture kompozita u podru ju sloma. 
Slika 14. Ispitivanje uzoraka morta univerzalnim strojem 
Zwick/Roel Z010 
5.3 Pregled prijelomnih površina opti kim
mikroskopom NIKON EPIPHOT 300 
Opti kim smo mikroskopom pregledali površinu prije-
loma uzoraka nakon ispitivanja za odre ivanje vrsto e
Slika 15. Izgled prijelomne površine uzorka izra ene opti kim 
mikroskopom  
Mortovi s dodatkom polimera S. Lubej, A. Ivani
786 GRA EVINAR 59 (2007) 9, 779-788 
na savijanje nakon 7 dana njege. Izgled makrostrukture 
prijelomne površine prikazan je na slici 15. 
Na prijelomnoj površini uzoraka koji su bili uzeti na 
gradilištu, a prikazani su na slici 15., vidi se prisutnost 
zra nih mjehuri a (nazna eno naran astom strjelicom) i 
žilavi prijelom cementnog kompozita po mineralnom 
agregatu što je nazna eno crnom strjelicom. Zrno mine-
ralnog agregata nazna eno je crvenom strjelicom. Na 
uzorcima koji su bili pripremljeni u laboratoriju zra ne
mjehuri e nismo primijetili. 
5.4 Pregled prijelomnih površina elektronskim 
mikroskopom (SEM – Scanning Electron 
Microscope) 
Pregled mikrostrukture prijelomnih površina uzoraka 
obavljen je na uzorcima koji su bili 7 dana njegovani u 
uvjetima kao što je to opisano u poglavlju 4.1 – njega A, 
B odnosno C. 
Uzorci su pripremljeni tako da su nakon ispitivanja vr-
sto e na savijanje odlomljeni mali komadi i morta. Pri-
jelomna površina koja je nastala zbog savijanja uzorka u
vakuumu, presvu enog zlatom. Tako pripremljene uzor-
ke potanko smo analizirali na elektonskom mikroskopu 
JEOL. Rezultati mikroskopske analize prijelomnih povr-
šina prikazani su na fotografijama SEM (slike 16.,17. i 18.).  
Na uzorku o vrsnule mješavine koji je bio 7 dana njego-
van u vodi, prijelom uz vlakno izražen je kao izvla enje
vlakna iz cementne matrice – što nazna uje crvena strje-
lica na slici 16. Vidi se prijelom u podru ju izme u ce-
mentne matice i vlakna, što zna i da je adhezija izme u
vlakna i cementne matrice ja a od kohezije u prethod-
nom podru ju. 
Slika 16. Mikrograf uzorka njege A kod starosti 7 dana 
Na uzorku o vrsnule mješavine koji je bio 3 dana njego-
van u vodi i sljede a 4 dana pri normiranoj laboratorij-
skoj klimi, prijelom uz vlakna izražen je slomom i puko-
tinama u obliku konusa cementne matrice uz vlakno 
(žute strjelice na slici 17.). I u ovome je primjeru došlo 
do izvla enja vlakna iz cementne matrice, što nazna uje 
crvena strjelica. 
Slika 17. Mikrograf uzorka njege B kod starosti 7 dana 
Na uzorku koji je bio 1 dan njegovan u vodi i sljede ih 
6 dana pri normiranoj laboratorijskoj klimi, prijelom uz 
vlakno izražen je žilavim prijelomom cementne matrice 
neposredno uz vlakno. U neposrednoj okolini vlakna 
grupirane su estice polimera – lateksa u polimernu mrežu, 
koje su nazna ene žutim strjelicama (slika 18.). 
Slika 18. Mikrograf uzorka njege C, kod starosti 7 dana 
Godinu dana nakon ispitivanja elektronskim mikrosko-
pom JEOL proveli smo dodatna ispitivanja elektronskim 
mikroskopom QUANTA, koji radi pri malom vakuuma, 
bez prethodne pripreme uzorka. Analizirali smo prijelomne 
površine cementne matrice na uzorcima koji su bili nje-
govani pod uvjetima A, B i C. Poznato je da su betoni s 
polimerima – naro ito s lateksom, u procesu formiranja 
strukture, što zna i o vrš ivanja cementne matrice pod 
utjecajem faze hidratacije i faze polimerizacije. Proces 
hidratacije odvija se prije faze polimerizacije. U fazi hi-
dratacije se zbog dodatka mikrosilike zapunjava struktu-
ra hidratiziranog cementa na temelju dvaju mehanizama: 
na mehanizmu zapunjavanja esticama mikrosilike 
bez reakcije koje zbog svoje male veli ine ispunja-
vaju prostor me u esticama i 
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mehanizmom C-S-H faze u pove anoj koli ini, zbog 
pucolanske reakcije [2]. 
Proces polimerizacije u betonima, s dodatkom lateksa, 
odvija se radi formiranja polimernog sloja – mreže u fa-
zi o vrš ivanja cementne matrice. O vrš ivanje cement-
ne matrice u kona nu strukturu prolazi kroz više faza. 
Kona no formirana struktura dobiva se kao rezultat šire-
nja polimernih estica u me ugelske prostore koji postoje 
u hidratiziranoj cementnoj matrici [3]. 
Na slikama 19., 20. i 21. prikazane su mikrostrukture 
uzoraka ovisno o njezi u trajanju 28 dana nakon godine 
dana. Mikrostruktura uzorka, koji je bio njegovan 28 
dana u vodi i prikazan je na slici 19., ima monolitnu 
strukturu cementne matrice. Zbog mokre njege, u cemen-
tnoj matrici nema nikakvih mikropukotina, ali je raspo-
red estica lateksa neravnomjeran, grupiran u središtima 
velike pozornosti cementne matrice, što je nazna eno 
žutim strjelicama. Zelena strjelica nazna uje plohu pre-
lomljenoga zrna mineralnog agregata a naran asta strje-
lica utvr enu amorfnu C-S-H strukturu. 
Slika 19. Mikrograf plohe uzorka s njegom A nakon godine dana  
Mikrostruktura uzorka prikazanog na slici 20., koji je 
bio njegovan po uvjetima B, pokazuje, da je cementna 
matrica u neposrednoj okolini zrna mineralnog agregata 
ispunjena neravnomjerno raspore enim esticama poli-
mera – lateksa koji nazna uju žute strjelice. Ploha hid-
ratizirane cementne matrice vrlo je porozna, ali mikro-
pukotina nema. Utvr enu amorfnu C-S-H strukturu naz-
na uje naran asta strjelica. U fazi hidratacije i formira-
nja strukture cementne matrice formirali su se C-S-H 
produkti. To su vrlo tanke ljuske i štapi aste estice AFt
produkta. C-S-H kristal nazna en je strjelicom plave bo-
je. Kona na struktura cementne matrice nije homogena. 
Uzrok nehomogenosti vjerojatno je manjak vode u pro-
cesu hidratacije. Polimerne estice nisu raspore ene u 
okolini polipropilenskog vlakna kao što smo primijetili 
na uzorku njege C (slika 18.). estica mikrosilike sferi -
nog oblika nazna ena crvenom strjelicom nije izreagira-
la lateksom odnosno degradirala zbog produkata puco-
lanske reakcije [5]. 
Slika 20. Mikrograf plohe u neposrednoj okolini zrna 
mineralnog agregata uzorka s njegom B nakon godine 
dana
Na slici 21. prikazan je mikrograf plohe prijelomne po-
vršine uzorka koji je bio njegovan pod uvjetima C. Ce-
mentna matrica ini homogeni sustav dispergiranih es-
tica lateksa koje su nazna ene žutim strjelicama, mikro-
silike i o vrsnulog cementnog matriksa. Fine estice mi-
krosilike i lateksa ispunile su strukturu izme u klinker-
nih minerala. Mikrosilika ima veliku pucolansku aktiv-
nost i strukturu prijelaznog podru ja izme u agregata i 
cementne matrice znatno zguš uje, što zna i i veliku 
vrsto u i nižu propusnost [6]. Polimerna disperzija for-
mirana je kao složena matri na struktura. Utvr ena C-S-
H struktura koja je nazna ena naran astom strjelicom 
gotovo je potpuno ispunjena i monolitna. Njegom tipa C 
Slika 21. Mikrograf plohe uzorka s njegom C nakon godine dana 
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i dodatkom mikrosilike fazom hidratacije, u kratkom raz-
doblju dobiva se gusta struktura cementnog kompozita. 
6 Zaklju ak
Njega betona i mortova s dodatkom polimera mora biti 
druk ija od njege obi nih cementnih betona. Hidratacija 
cementa uvjetovana je vlažnom okolinom, dok se kemij-
ska sinteza polimerske supstancije može obavljati samo 
u suhoj okolini. 
Na uzorcima koji su bili u potpunosti njegovani u vodi 
ustanovili smo pojavu saponifikacije. Po etne sedmodnev-
ne vrsto e na savijanje i tla ne vrsto e uzoraka koji su 
bili njegovani u vodi primjetno su manje od vrsto e
uzoraka koji su bili njegovani u vodi samo 24 odnosno 
72 sata. 
etrnaestdnevne vrsto e na savijanje i tla ne vrsto e
uzoraka tako er potvr uju pravilo da je njega mortova s 
dodatkom polimera u vodi manje primjerena od njege u 
normiranim laboratorijskim uvjetima.. 
Kontrola tla ne vrsto e pokazala je da umiješana poli-
propilenska vlakna ne utje u bitno na tla nu vrsto u
kompozita. Dodatak mikrosilike koja popunjava mikro-
pore u hidratiziranom kompozitu umanjuje poroznost i 
pove ava vrsto u. Dodatak polimera – lateksa i njega 
na osnovi danih rezultata isto tako ne utje e na kona ne 
vrijednosti tla ne vrsto e mortova s dodatkom polime-
ra. Pokusi na uzorcima koji su bili izra eni u laboratoriju 
to pravilo, pri pregledu kona nih vrsto a, ne potvr uju. 
Na uzorku koji je bio 28 dana njegovan samo u vodi 
izmjerili smo najve u tla nu vrsto u uz primjetno ma-
nje vrijednosti vrsto a na savijanje. 
Usporedba rezultata izmjerenih fizikalno-mehani kih 
karakteristika uzoraka koji su uzeti na gradilištu s uzor-
cima koji su izra eni u laboratoriju potvr uje pravilo da 
mokra njega u nizu prvih etrnaest dana može imati i 
negativne posljedice na mehani ke karakteristike morto-
va s dodatkom polimera. 
Analize i detaljna istraživanja strukture elektronskim 
mikroskopom QUANTA, koji omogu uje dugotrajna 
promatranja zbog malog vakuuma na kojem radi, utvr-
dili smo: 
na vrsto u o vrsnule cementne matrice morta s do-
datkom lateksa uvelike utje e ukupna poroznost i 
raspodjela pora 
vrsto a znatno ovisi i o raspodjeli polimera – 
lateksa koja ovisi o njezi takvih kompozita. 
Na osnovi provedene mikroskopske analize mislimo da 
je postupak miješanja za kvalitetu mortova na osnovi ce-
menta s dodatkom polimera tako er bitan. Sklonost pje-
njenju pojedinih vrsta dodataka uvjetuje izbor posebnih 
tipova miješalica odnosno postupaka miješanja. Umije-
šani zrak naime može uvelike pove ati poroznost o vrsnu-
lih mortova. Vrlo se esto doga a da se upotrebom hori-
zontalnih miješalica proizvedu o vrsnuli mortovi manjih 
vrsto a, nego kod mortova jednakog sastava proizve-
denih miješalicama s ve im brzinama miješnja. Poznato 
je da miješalice koje miješaju ve om brzinom umiješaju 
mnogo manje zraka od obi nih miješalica za beton. Ovo 
tuma enje može objasniti zašto su prosje ne vrijednosti 
tla ne vrsto e na gradilištu miješanih mortova prosje -
no 14 % manje od prosje ne tla ne vrsto e mjerene na 
uzorcima koji su bili izra eni u laboratoriju gdje smo se 
koristili laboratorijskom miješalicom. 
Smatramo stoga da je za mortove s dodatkom polimera 
u obliku lateksa nužna njega u trajanju 70 sati. Na ovaj 
je na in utvr eno da proces hidratacije nije bitno pore-
me en zbog nedostatka vode u fazi formiranja strukture 
morta. Na se ovaj na in dolazi do složene strukture, mo-
nolitne rešetke s dispergiranim polimerima, koja je nas-
tala prodiranjem polimerne faze kroz strukturu hidrata-
cije. Ovako nastala cementna matrica vrlo dobro pove-
zuje estice mineralnog agregata u sklopu promatrane 
mješavine.
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